
TENSÃO (V) (mm²)
CONDUTOR DESCRIÇÃOCARGA (W)

QDL-1

PROT.(A)CIRC.

BARRA DE NEUTRO BARRA DE TERRA

63A

220V/127V/3Ø
S TR

 #16mm²

CARGA NOMINAL = 21.222W

DE SURTO 
MPS-N-15-MTM

PROTETOR 

25kA

N

PROTETOR DE SURTO 
MPS-2-15-MTM

CIRC.

 #16mm²  #16mm²

PE

TENSÃO (V)(mm²)
CONDUTORDESCRIÇÃO CARGA (W) PROT.(A) CIRC.

EM22011522,5
ILUMINAÇÃO

16
EMERGÊNCIA

CIRC.

- 127 - 416 DPS

- 127 - 416 DPS

127 - 416 DPS

TOMADAS 10 220 4013000

BARRA DE NEUTRO

IDR 40A
30mA

TENSÃO (V)(mm²)
CONDUTORDESCRIÇÃO CARGA (W) PROT.(A) CIRC.CIRC.

TOM

TENSÃO (V) (mm²)
CONDUTOR DESCRIÇÃOCARGA (W)PROT.(A)CIRC.CIRC.

 #10mm²

OU EQUIVALENTE

OU EQUIVALENTE

1ILUMINAÇÃO 1622010502,5

T1127800 162,5

ILUMINAÇÃO2,522016 540

3ILUMINAÇÃO 162208402,5

5ILUMINAÇÃO 162206002,5

2

ILUMINAÇÃO2,522016 5404

RESERVA2,522016 500R

RESERVA2,522016 500R

2,512716 900T2

2,512716 800T4

TOMADAS

-12716R

RESERVA-12716R

RESERVA-12716R

TOMADAS

TOMADAS

RESERVA

RRESERVA 16220500-

T31271200 162,5MICRO ONDA

T51271500 162,5

R127 16-RESERVA

R127 16-RESERVA

BOILER4,022016 20006

500

500

500

500

500

-

TENSÃO (V) (mm²)
CONDUTOR DESCRIÇÃOCARGA (W)

QL-QE

PROT.(A)CIRC.

BARRA DE NEUTRO BARRA DE TERRA

25A

220V/127V/3Ø
S TR

 #16mm²

CARGA NOMINAL = 3.000W

DE SURTO 
MPS-N-15-MTM

PROTETOR 

25kA

N

PROTETOR DE SURTO 
MPS-2-15-MTM

CIRC.

 #16mm²  #16mm²

PE

TENSÃO (V)(mm²)
CONDUTORDESCRIÇÃO CARGA (W) PROT.(A) CIRC.

12207502,5PROJETOR 16

CIRC.

- 127 - 416 DPS

- 127 - 416 DPS

127 - 416 DPS
PROJETOR 16 220 16750 3

OU EQUIVALENTE

OU EQUIVALENTE

RRESERVA 16220--

PROJETOR2,522016 750

RRESERVA 16220--

2

PROJETOR2,522016 7504

-

BOTÕES DE COMANDO NA PORTA
NOTA:-

TENSÃO (V) (mm²)
CONDUTOR DESCRIÇÃOCARGA (W)

QL-ACAD

PROT.(A)CIRC.

BARRA DE NEUTRO BARRA DE TERRA

25A

220V/127V/3Ø
S TR

 #6mm²

CARGA NOMINAL = 3.200W

DE SURTO 
MPS-N-15-MTM

PROTETOR 

25kA

N

PROTETOR DE SURTO 
MPS-2-15-MTM

CIRC.

 #6mm²  #6mm²

PE

TENSÃO (V)(mm²)
CONDUTORDESCRIÇÃO CARGA (W) PROT.(A) CIRC.

11278004TOMADA 16

CIRC.

- 127 - 416 DPS

- 127 - 416 DPS

127 - 416 DPS

TOMADA 4 127 16800 2

OU EQUIVALENTE

OU EQUIVALENTE

RRESERVA 16127--

-TOMADA 4 127 16800 3

TOMADA 4 127 16800 4 RESERVA-12716 -R

RESERVA-12716 -R

BOTÕES DE COMANDO NA PORTA
NOTA:-

PARA O CIRCUITO EM

2,512716 1500T6 TOMADAS

2,512716 500T8 TOMADAST71271200 162,5TOMADAS

T9127800 162,5TOMADAS 2,512716 800T10 TOMADAS

MICROONDAS

R127 16-RESERVA 500

TENSÃO (V) (mm²)
CONDUTOR DESCRIÇÃOCARGA (W)

QF-CHUVEIRO

PROT.(A)CIRC.

BARRA DE NEUTRO BARRA DE TERRA

125A

220V/127V/3Ø
S TR

 #50mm²

CARGA NOMINAL = 43.200W

DE SURTO 
MPS-N-15-MTM

PROTETOR 

25kA

N

PROTETOR DE SURTO 
MPS-2-15-MTM

CIRC.

 #50mm²  #25mm²

PE

TENSÃO (V)(mm²)
CONDUTORDESCRIÇÃO CARGA (W) PROT.(A) CIRC.CIRC.

- 127 - 416 DPS

- 127 - 416 DPS

127 - 416 DPS

TOMADAS 16 220 6321600

BARRA DE NEUTRO

IDR 63A
30mA

TENSÃO (V)(mm²)
CONDUTORDESCRIÇÃO CARGA (W) PROT.(A) CIRC.CIRC.

TOM

TENSÃO (V) (mm²)
CONDUTOR DESCRIÇÃOCARGA (W)PROT.(A)CIRC.CIRC.

 #16mm²

OU EQUIVALENTE

OU EQUIVALENTE

RRESERVA 16220--

RRESERVA 16220--

RESERVA2,522016 -R

BARRA DE NEUTRO

IDR 63A
30mA

 #16mm²

TOMADAS1622063 21600TOM

RESERVA-22016 -R

6,022032 5400CH2 CHUVEIRO6,0 220 325400 CH1CHUVEIRO

6,022032 5400CH4 CHUVEIRO6,0 220 325400 CH3CHUVEIRO

RESERVA - 220 16- R

TENSÃO (V)(mm²)
CONDUTORDESCRIÇÃO CARGA (W) PROT.(A) CIRC.CIRC. TENSÃO (V) (mm²)

CONDUTOR DESCRIÇÃOCARGA (W)PROT.(A)CIRC.CIRC.

RESERVA-22016 -R

6,022032 5400CH6 CHUVEIRO6,0 220 325400 CH5CHUVEIRO

6,0 220 325400 CH7CHUVEIRO

RESERVA - 220 16- R

RESERVA2,512716 -R

RRESERVA 16220--

6,022032 5400CH8 CHUVEIRO

TENSÃO (V) (mm²)
CONDUTOR DESCRIÇÃOCARGA (W)

QL-QUADRA

PROT.(A)CIRC.

BARRA DE NEUTRO BARRA DE TERRA

125A

220V/127V/3Ø
S TR

 #50mm²

CARGA NOMINAL = 39.000W

DE SURTO 
MPS-N-15-MTM

PROTETOR 

25kA

N

PROTETOR DE SURTO 
MPS-2-15-MTM

CIRC.

 #50mm²  #25mm²

PE

TENSÃO (V)(mm²)
CONDUTORDESCRIÇÃO CARGA (W) PROT.(A) CIRC.

122030004ILUMINAÇÃO 20

CIRC.

- 127 - 416 DPS

- 127 - 416 DPS

127 - 416 DPS

ILUMINAÇÃO 4 220 203000 2

OU EQUIVALENTE

OU EQUIVALENTE

-

ILUMINAÇÃO 4 220 203000 3

ILUMINAÇÃO 4 220 203000 4

ILUMINAÇÃO 4 220 203000 5

ILUMINAÇÃO422020 30007

ILUMINAÇÃO422020 30008

ILUMINAÇÃO422020 30009

ILUMINAÇÃO422020 300010

ILUMINAÇÃO 4 220 203000 6 22020 ILUMINAÇÃO4300011

TENSÃO (V) (mm²)
CONDUTOR DESCRIÇÃOCARGA (W)

QL-QUADRA OP 2

PROT.(A)CIRC.

BARRA DE NEUTRO BARRA DE TERRA

150A

220V/127V/3Ø
S TR

 #70mm²

CARGA NOMINAL = 47.000W

DE SURTO 
MPS-N-15-MTM

PROTETOR 

25kA

N

PROTETOR DE SURTO 
MPS-2-15-MTM

CIRC.

 #70mm²  #35mm²

PE

TENSÃO (V)(mm²)
CONDUTORDESCRIÇÃO CARGA (W) PROT.(A) CIRC.

122050004ILUMINAÇÃO 20

CIRC.

- 127 - 416 DPS

- 127 - 416 DPS

127 - 416 DPS

ILUMINAÇÃO 4 220 204000 2

OU EQUIVALENTE

OU EQUIVALENTE

-

ILUMINAÇÃO 4 220 204000 3

ILUMINAÇÃO 4 220 204000 4

ILUMINAÇÃO 4 220 205000 5

ILUMINAÇÃO422020 50007

ILUMINAÇÃO422020 60008

ILUMINAÇÃO422020 50009

ILUMINAÇÃO422020 400010

ILUMINAÇÃO 4 220 205000 6 RESERVA-22016 -R

ILUMINAÇÃO 4 220 203000 12 20 RESERVAR

NOTAS:
- CONFERIR MEDIDAS EM OBRA; E
- NÃO AFERIR MEDIDAS SOBRE O PAPEL.

F

RESP.DATAREV DESCRIÇAO

CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO
AO ESPORTE

BÁSICO

EXECUTIVO

COMENTADO

TÍTULO: 

FASE DO PROJETO

ASBUILT

A

B

C

D

IDENTIFICAÇÃO/ARQUIVO

ÁREA 

ESCALA

FOLHAEMISSÃO INICIAL

MODALIDADE:

ESPECIALIDADE:

VERIFICAÇÃO/DATA

S/ ESC CIE-R40-45-ELE-EX-2300-R00C.dwg

ELÉTRICA - PROJETO EXECUTIVO

01 - IMPLANTAÇÃO - MÓD. 1, 2 e 3011/013

CIE-28/11/13

28/11/13

PROJETO

AUTOR DO PROJETO

ENG. OLAVO MOTTA DE CAMPOS
CREA-SP: 0600175330 - ART: 92221220140557147

EMISSÃO INICIALOLAVO/
CAETANO28/11/2013
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
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