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- Pintura Geral da Unidade (Interna e Externa) sendo que na parte
Interna com Látex Acrílico ou Latex Acrilico Hospitalar conforme
projeto
- Troca Geral dos Pisos e Rodapés conforme projeto
- Troca Geral das Cerâmicas dos Banheiros , Vestiários e Cozinha,
barrados em cima das bancadas conforme projeto
- Troca  Geral do forro
- Manutenção das grelhas e canaletas de águas pluviais
- Manutenção dos jardins, grama e poda de árvores

- As paredes novas serão em Gesso Acartonado H = 2.80m (conferir no local)
- Os fechamentos de vãos de portas e janelas deverão ser em alvenaria,
conforme indicação no projeto
- Revisão da parte hidráulica , troca das peças sanitárias e componentes,
bancadas e pias, e acrescentar algumas novas, conforme indicação do projeto
- Instalação de Barras Acessíveis nos banheiros PNE

- Nos Consultórios de Odontologia as torneiras deverão ter acionamento
automático
- Todas as salas deverão prever ar condicionado, com exceção do
DML, Lavagem, Esterilização, Arquivo, Halls e Recepções
- Todas os consultórios e recepções  deverão ter  computador e telefonia

ESQUADRIAS - PORTAS

Nome Base Altura
P1 2.60 2.10

Quant. Local
Recepções/Agend.04

P2

P3 0.80 2.10 06

P4 0.90 2.10 Divisórias de gesso04

Tipo
Alumínio c/ Vidro
Correr

Mad. p/ Pintura
Abrir

Mad. p/ Pintura
Abrir

1.00 2.10 34 Mad. p/ Pintura
Abrir

P5 1.60 2.10 02 Espera

P6 1.00 2.10 01 Corredor Auxiliar Alumínio c/ Vidro

P7 0.90 2.10 04 Expurgo/Esteril.
Curat./WC Go

Mad. p/ Pintura
Abrir

Alumínio c/ Vidro
Abrir

Verificar Projeto

P8 3.50 2.10 02 Acesso (gradil) Portão Ferro
2 Folhas/ Abrir

- Reforma do Abrigo de Resíduos Existente
- Revisão na parte do Bombeiro (hidrantes etc)
- Retirada dos Pilares Redondos (da antiga cobertura) que estão
sem função, na área da cobertura externa
- Reformar as calçadas de concreto em torno do prédio
- Todas as bancadas das pias devem ter armário embaixo

NOMENCLATURA DE INSTALAÇÕES RDC/50OBSERVAÇÕES OBSERVAÇÕES

- JANELAS- Deverá ser feita Manutenção, pintura, limpeza e troca de
vidros se necessário
- PORTAS- Troca de todas as portas e batentes (conforme tabela ao lado)

Verificar Projeto

A
B C

A: PISO
B: PAREDE
C: TETO

LEGENDA

A Construir - Alvenaria
Existente

A Construir- Div. Gesso

A Construir - Bancadas Granito

ACABAMENTO

1- Revestimento cerâmico esmaltado para piso 40x40 PEI V
2- Revestimento cerâmico esmaltado para piso 30x30 PEI V
3 - Revestimento cerâmico esmaltado para parede 20x20.
     H = até o teto
4 - Pintura em látex acrílico hospitalar Branco
5-  Pintura em látex acrílico fosco

OBRA/OBJETO

DESENHOS

TÍTULO

LOCAL

COORDENAÇÃO

COORDENAÇÃO TÉCNICA

REFORMA CIF SANTA CLARA DO LAGO 

PLANTA BAIXA REFORMA - COTAS / CONSTRUIR

1:75

RUA PEDRO PEREIRA DOS SANTOS N° 179 - JD.SANTA CLARA DO LAGO I

ÁREA CONSTRUÍDA - 1.140,46m²
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