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Lista de materiais - Pavimento Mezanino
Preventivo

Incêndio
Extintor portátil
Extintor PQS 4kg BC 1 pç
Extintor de água 10l A 1 pç
Iluminação de emergência
Autônoma 30 LED's 80 lúmens 7 pç
Sinalização de emergência

1 pç

Placa rota de fuga à direita de PVC 30 x 15cm 1 pç
Placa rota de fuga à esquerda de PVC 30 x 15cm 1 pç

Legenda - Pavimento Mezanino
Autônoma 30 LED's 80 lúmens

Extintor PQS 4kg BC

Extintor água 10L A

Placa rota de fuga seta para baixo à direita de PVC 24x12cm
Placa rota de fuga seta para direita de PVC 30x15cm
Placa rota de fuga seta para esquerda de PVC 30x15cm

25 mm25 mm25 mm 25 mm

Legenda de condutos - Pavimento Mezanino

Climatização (Dreno)

Lista de materiais - Pavimento Mezanino
Climatização (Dreno)

PVC rígido soldável
Joelho 90° soldável
25 mm 4 pç
Tubos
25 mm 9.43 m
Tê 90 soldável
25 mm 2 pç

interliga na rede pluvial

interliga na rede pluvial

CONSTRUÇÕES DE ANEXOS - ENTORNO  PAÇO
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SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE
A INCÊNDIO E ALARME - IT 20/ 2019

HIDRANTE DE INCÊNDIO - E8

ALARME

DE

INCÊNDIO

ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE - E7

ALARME SONORO - E1 EXTINTOR DE INCÊNDIO - E5

COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO - E2

Placa fotoluminescente rota de fuga seta para baixo à direita
de PVC 24x12cm
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